
FIN

INICIO

Comprobación de un Interruptor Diferencial desconectando el cable neutro de entrada y tocando el neutro de salida

No

Si

Palanca arriba (ON)

Subir la palanca (ON)
¿Esta la

palanca arriba
(ON)?

No
Palanca abajo = Interruptor abierto
 = OFF

Palanca arriba = Interruptor cerrado
 = ON

Palanca abajo (OFF)

Si

No tocas las patillas
Patillas equivocadas

No hay carga o consumo
Fase de salida o neutro de salida en circuito abierto

No hay tensión de red
Palanca abajo (OFF)

Interruptor Diferencial averiado

Desconecta el cable neutro de entrada
y toca el neutro de salida

o
desconecta el cable fase de entrada

y toca la fase de salida

Salta el Interruptor Diferencial y se oye un clac

¿Salta el Interruptor
Diferencial y

se oye un clac?

No salta el Interruptor Diferencial y no se oye un clac

Correcto

Notas:
Con este método no comprobamos: Pulsador test, Resistencia test.
Este método no verifica los siguientes parámetros: Tensión de contacto, Tiempo de disparo, Corriente de disparo, Corriente de fuga.


